
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«04» марта 2024 г., 43240061000209760594
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово- 
Чепецк управления надзорной деятельности и проф илактической работы  Г лавного управления М ЧС

России по Кировской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

______________________________ «12» марта 2024 г.. № 2403/012-43/71/ПВПР______________________________
(дата составления предписания)

обл Кировская, г. Кирово-Чепецк, ул Красноармейская, Дом 12, 88336151092, e-mail: ondl2@43.mchs.gov.ru
(адрес, номер телефона адрес электронной почты органа осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 12 » марта 2024 г., учетный номер 43240061000209760594._______
(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кирово- 
Чепецкого района и города Кирово-Чепецк (государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города 
Кирово-Чепецк по пожарному надзору) Шашин Богдан Вадимович, e-mail: shashinbv@43.mchs.gov.ru, телефон: 
+78336151092_________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
1. обл Кировская, г. Кирово-Чепецк, ул Школьная, Дом 4а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 10 ГОРОДА 
КИРОВО-ЧЕПЕЦКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес юридического лица: 613044, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КИРОВО- 
ЧЕПЕЦК, ШКОЛЬНАЯ УЛИЦА, 4, А__________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие 
нарушения:

1. В месте перепада уровней кровли здания более 1 метра (на кровлю лестничных клеток 4-х этажных частей здания), 
расположенные на высоте более 10 метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до верха наружной стены 
(парапета), отсутствуют 2 стационарные пожарные лестницы П1 выполненные в соответствии с ГОСТ Р 53254 в 
нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 90 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, 7.2, 7.10, 7.12 СП4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям»; п. 5.1, Приложение Г ГОСТ Р 53254-2009.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной 
безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в 
нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента 
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

2. Не обеспечено надлежащее содержание 4-х наружных вертикальных металлических лестниц П1-1, расположенных в
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местах перепада высот кровель здания школы, которые имеют следы сплошной коррозии металла, своевременно не 
огрунтованы и не окрашены в нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 90 №123-Ф3; п.п. 
4.3, 4.4, 4.7, 5.5, 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. 
Ограждения кровли»; подп. а) п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных 
для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

3. В здании школы в замен старых неисправных установлены новые приборы не предусмотренные рабочей документацией 
(извещатели пожарные дымовые ИП212-141 и ИП212-45 вместо ИП212-41М) в нарушение требований подп. о) п. 16, п. 
54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ № 
1479 от 16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 16 Правил, Подпункт о. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки 
проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по 
пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

4. В помещении пожарного поста здания школы у светильника отсутствует плафон, предусмотренный его конструкцией в 
нарушение требований подп. в) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

5. В учреждении система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и 
(или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также 
нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. При этом не 
предусмотрено ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места 
установки ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и 
аудиосвязи с местом их установки в нарушение требований п. 71 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание 
шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в 
открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

6. В актовом хале электрическая проводка питания светового оповещателя «Выход» проложена по горючему 
основанию(по деревянному косяку) в нарушение требований подп. 3) п. 35 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020. 
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт з. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

7. Над дверями эвакуационных выходов из зальных помещений отсутствуют исправные световые оповещатели «Выход» 
включенные в СОУЭ в нарушение требований ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона №123-Ф3 от 
22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СПЗ.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности».



Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной 
безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в 
нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента 
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

8. На 4 этаже здания школы отсутствуют двери, ведущие на лестничную клетку в нарушение требований п. 16 подп. д) 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1479 от 16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 16, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных 
клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации 
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

9. В помещении спортзала огнетушитель марки ОП-4 не имеет пломбы, чека выдернута в нарушение требований п. 60 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1479 от 16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 60, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, 
указанных в паспорте огнетушителя.
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

/
Система передачи извещений о пожаре (ПАК «Стрелец-Мониторинг» с радиомодемом «OC470-LC»), предназначенная 
для дублирования сигнала о возникновении пожара с объекта, эксплуатируется на объекте защиты сверх срока службы 
(фактически более 10 лет, дата эксплуатации 2006 год), отсутствует информация изготовителя (поставщика) о 
возможности дальнейшей эксплуатации и на саму систему на объекте защиты не хранится техническая документация и 
результаты пусконаладочных испытаний в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование н его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем 
(поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель 
объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их 
замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

11 В складском помещении с категорией «ВЗ» в здании школы находится огнетушитель марки ОП-3, не предназначенный 
для тушения классов пожара А, В, С, Е и с рангами тушения модельного очага пожара не ниже ЗА в нарушение 
требований п. 397 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 397, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с 
положениями настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности 
огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара 
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

12 Эвакуационное освещение находится не в круглосуточном режиме работы и не включается автоматически при 
прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников 
рабочего освещения знаками или окраской в нарушение требований п. 37 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 37, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:________________________________________________________________________________________



Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения.
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

13 Пожарный пост, а также дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и 
. зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и

зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного в нарушение требований п. 30, п. 56 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 
16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 56 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не 
менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов 
пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на 
каждого дежурного.
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

14 В наружной стене лестничной клетки между 1 и 2 этажами и на 1 этаже отсутствуют оконные проемы (между 1 и 2 
этажом оконный проем заложен кирпичом) в нарушение требований ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 55, ст. 56, ч.ч. 1, 6, 
11 ст. 85, ч. 1 ст. 89 №123-Ф3, п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходи."
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной 
безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в 
нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента 
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

15 Запоры (врезные замки), установленные на дверях эвакуационных выходов, в случае закрытия не позволяют их открыть 
изнутри без ключа в нарушение требований п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных 
помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения 
безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
12.03.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, 
являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города 
Кирово-Чепецк (государственный инспектор Кирово-Чепецкого 
района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору) Шашин
Богдан Вадимович________________________________ «________  __________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа подпись
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кирово- 
Чепецкого района и города Кирово-Чепецк (государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города 
Кирово-Чепецк по пожарному надзору) Шашин Богдан Вадимович, e-mail: shashinbv@43.mchs.gov.ru, телефон: 
+78336151092_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Д О К У М Е Н Т  П О Д П И С А Н  
Э Л Е К Т Р О Н Н О Й  П О Д П И С Ь Ю

С ертиф икат: 00C A 6099763E E 5F 652D F 43F D D 9B 9F E D 15D  
В ладелец : Ш аш ни Б огдан  В адим ович 
Д ей ствителен  с 11.08.2023 и о  03 .11 .2024

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их 
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«4£»  часов «.QO» минут « 1J- » 20^ 3 г.

mailto:shashinbv@43.mchs.gov.ru


Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале__________•

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с 
момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с 
помощью QR-кода

https://knd.gosuslugi.ru/

